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適　  用

80A CXインサートの結線方法を下記に記載します。

対象インサート

CX 4/0 (RY)

CX 4/2 (RY)

CX 4/8 (RY)

※ 撚り線のばらけ対策で電線を半田付けすると結線ネジが食い込まず接触不良を起こす可能性がありますので絶対にやめてください。

その他

推奨フェルール圧着工具

mm2 AWG sq 品番 色

4 12 3.5 DIN4/12 灰

6 10 5.5 DIN6/12 黄

10 8 8 DIN10/12 赤

16 6 14 DIN16/12 青

推奨ドライバーサイズ

刃厚 1.0mm

刃幅 5.5mm

タイプ フラット

  80A CX インサート（４極側） 結線方法

結線手順

0.08〜16mm2  AWG28〜5

推奨フェルール

電線サイズ フェルール

製品番号

モデル名

対応電線サイズ

メーカー

618 088 3

PEW8.88

RENNSTEIG


